


采购内容及需求
一、项目概况
项目名称：湖滨院区单体电空调清洗维护服务，服务期2年。
项目实施地点：浙江大学医学院附属儿童医院湖滨院区
二、采购范围
清洗数量：约220台，因空调使用频率高，为保障空调在使用期间能减少故障，保证空调能够正常的使用，需对空调内机的蒸发器、外机散热器机及冷凝器等进行定期的清洗。
清洗频次：共计两次，其中一次为深度清洗，一般空调的清洗在初夏季的五月左右和初冬季的十一月。
三、清洗维保要求
1、维护保养的空调包括所有配件更换费用（压缩机和多联机维修材料除外）。
2、每半年对上述空调进行检查、维护，具体工作内容如下：
2.1内外风扇、导风叶、导风板和过滤网的清洗
2.2电机轴承等传动系统加润滑油
2.3蒸发器和冷凝器的翅片布置情况、空气流通情况检查、整理、清洁。
2.4分体空调控制系统、制冷系统、冷凝水排水系统、强弱电管线、安装支架检查。
2.5制冷系统管网的保温修补。
3、清洗空调之前确认空调是否有故障，清洗完后3天内空调使用无故障，如有故障要负责修复，医院不承担修复费用。
4、清洗空调外机时，对于空调安装的支架要进行评估，如有问题需要告知医院安排重新安装。
5、具体清洗日期时间由总务部确定。
6、对于清洗室外空调外机，高空作业有危险性，期间发生任何事故和责任由施工方承担，医院不负任何责任。供应商不得干扰医院正常工作秩序。
7、接到空调故障维修申请，要求2小时内做出维修安排，6小时内予以维修，24小时内予以修复，更换压缩机、蒸发器、冷凝器等大型部件，一般72小 时内完成，特殊情况特别处理。超时未予维修处理将视情况进行100-500元/次费用扣除。
8、提供空调挂机、柜机移机服务价格以及更换配件价格表，价格在合同期内保持不变。
四、验收要求
1、空调清洗完成需各科室主任或护士长签字认可。
2、空调清洗后，由经培训合格的清洗机构检验人员按照有关卫生要求进行自检。必要时由CMA认证的第三方检测机构对清洗效果进行检验，相关费用由供应商负责。
3、空调设备清洗后，应使用影像设备将所有清洗过的设备内部情况拍照或录制影像资料，以便同清洗前记录进行对比。
五、付款方式
[bookmark: _GoBack]每次清洗完成，并验收合格后，按照实际清洗维保数量进行结算，收到乙方开具正规发票及验收报告后60日内支付。
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